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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2)

dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego trybie
podstawowym pn. Budowa ulicy Stowackiego i Mitosza w miejscowosci Olsztyn, gmina
Olsztyn

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) wyjasnia tresc
Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (SWZ)

Pytanie 1. W zwigzku z trwajacym postepowaniem pn. "Budowa ulicy Stowackiego i Mitosza
w migjscowosci Olsztyn, gmina Olsztyn" skitadam pytanie dotyczgce lamp solarnych
zaplanowanych do o$wietlania przejs¢ dla pieszych:

1. Prosze o doprecyzowanie parametrow lamp solarnych:

- moc maksymalna i sprawno$¢ oprawy led, barwa swiatta,

- moc panela/paneli fotowoltaicznych, kolor ramki

- rodzaj akumulatora, sposob montazu, napiecie, pojemnosé

- przekroj stupa, kolor

Odpowiedz 1.

Maksymalna moc oprawy min. 60W, Sprawno$¢ min. 160 Im/W, barwa swiatta 4000K.

Optyka musi posiadac rozsyt $wiatta dedykowany przejsciom dla pieszych.

Moc panela min 230 Wp, kolor -zblizony do kolorystyki stupa.

Akumulator w technologii LiPePo4 (lub réwnowazny) montowany w prefabrykacie — ksztatt
cylindryczny, stopien ochrony |P68.

Konstrukcja trzonu stupa oparta na walcu, o $rednicy min. 130 mm, grubos$¢ scianki min 4 mm,
kolor szary lub antracyt.



